OR.272.1.212017 Brzeg, dnia .7...grudnia 2017 r.

Wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

dotyczy postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na zadanie pn.
»Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku
operacyjnego wraz z centralng sterylizatornia w Brzeskim Centrum Medycznym”

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamoéwienl publicznych (Dz. U. 2017 r, poz. 1579 z pozn. zm.), zwanej dalej ,ustawa”
Zamawiajgcy informuje, ze dnia 6 grudnia 2017 r. wplynat do Zamawiajacego wniosek od
Wykonawey o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i udziela
W przedmiotowym postepowaniu nastepujacych odpowiedzi:

Pvytania:
1. Na stronie zamawiajgcego pojawit sie projekt instalacji elektrycznych z 2015 roku. Prosze
o wskazanie wedhug ktorego projektu bedzie realizowana budowa.

2. Prosz¢ o potwierdzenie ze w zakresie robét clektrycznych nalezy dostarczyé agregat
275kVA, wymiana rozdzielni nN w stacji oraz przebudowa stacji transformatorowe;j
(wymiana transformatora po stronie Tauron Dystrybucja).

3. Prosz¢ o potwierdzenie mozliwosci zastosowania opraw zamiennych o$wietlenia
zewngirznego np. na oprawy PAREO 1x70W HI/HS E27 M IP54.

4. Prosz¢ o potwierdzenie mozliwosci zastosowania opraw zamiennych o$wietlenia
wewngtrznego.

3. Prosze¢ o potwierdzenie, ze system integracji medycznej nie jest w zakresie wykonawcy.

Odpowiedzi:
1. Podlaczenie z istniejgca stacja transformatorows, projektowany agregat pradotworczy
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem mgr. Inz. Krzysztofa Giesa z maja 2015r.

System zasilania oraz typy kabli prowadzonych w terenie oraz ich relacje nalezy wykonaé
zgodnie z projektem mgr. Inz. Krzysztofa Giesa z maja 2015r. Obecny rysunek PW_E 01
koryguje tylko trase przebiegu kabla w obrebie podziemnego zbiornika wody.

Projekt instalacji elektrycznych dla budynku bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni,
dzwigu szpitalnego "A", budynku technicznego gazéw medycznych, adaptacja istniejacego
zbiornika wody, adaptacja oraz remont istniejgcej hydroforni, nalezy wykonaé Wg. nowego
projektu instalacji elektrycznych.

2. Zakres robét wg. projektu instalacji elektrycznych mgr. Inz. Krzysztofa Giesa
zmaja2015r.



3. Mozna stosowa¢ dowolne oprawy o nie gorszych parametrach technicznych takich jak:
wydajnos¢ $wietlna, stopien ochrony, klasa izolacji itp. Nalezy réwniez sprawdzi¢ czy
zamienne oprawy oswietleniowe spelnia¢ beda normowe i zakladane w projekcie poziomy
natezen oSwietlenia i réwnomiernosci o$wietleniowej na plaszczyznach roboczych.

4. Mozna stosowa¢ dowolne oprawy o nie gorszych parametrach technicznych takich jak:
wydajnos¢ $wietlna, stopien ochrony, klasa izolacji itp. Nalezy réwniez sprawdzié czy
zamienne oprawy oswietleniowe spehiaé beda normowe i zaktadane w projekcie poziomy
natezen oswietlenia i réwnomiernosci o§wietleniowej na plaszczyznach roboczych

3. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zakresem dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy przypomina, ze przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania stanowig
integralng czgs¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i wigzg Wykonawcow.

Tresé wyjasnien:

- zamieszczono dnia 3...g7’ua'm'a 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu;

Sporzadzita na podstawie wyjasnien przygotowanych przez Inwestora Zastepczego: Anna Woroszczuk / M_
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