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Wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na zadanie pn.
»Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku
operacyjnego wraz z centralng sterylizatorniag w Brzeskim Centrum Medycznym”

W przedmiotowym postgpowaniu nastepujacych odpowiedzi:

Pytania:

1. Wymagania 0golne.

1. Czy Zamawiajgcy dopusci mozliwosé wykonania mebli wedtug indywidualnego projektu,
a nie w sposéb systemowy?

2. Czy w zwigzku z mozliwoscia wykonania mebli w sposob indywidualny Zamawiajgcy
dopusci do przedstawienia w ofercie katalogu zbiorczego z ogélnym opisem wykonania
zabudowy oraz z przyktadowymi rozwiazaniami?

3. Czy Zamawiajgcy Zrezygnuje z potrzeby zalgczenia do oferty prébek kolorystycznych ptyt
oraz probki oklejonej z czterech stron obrzezem ABS w technologii bezspoinowej i pozwoli
na ich dostarczenie na etapie realizacji zaméwienia?

4. Czy Zamawiajacy Zrezygnuje z potrzeby Zalaczenia do oferty probek tkanin i pozwoli na
ich dostarczenie na etapie realizacji zamowienia?

3. Czy Zamawiajacy w zwigzku z mozliwoscia wykonania meblj W spos6b indywidualny
Zrezygnuje z potrzeby zalaczenia do oferty gotowych produktéw meblowych?

2.1. MF4 Kanapa 3-0sobowa na plozie

1. Czy Zamawiajacy dopusci jako rozwigzanie réwnowazne dla MF4 Kanapa 3-osobowa na
plozie produkt opisany ponize;j?

* Klasyczna sofa wypoczynkowa o kubistycznej formie, w catosci tapicerowany tkaning
obiciows, wsparta na metalowej plozie o wymiarach 130x6mm biegnacej wzdiuz
nej krawedzi fotela, malowanej proszkowo na kolor metalik. Podlokietniki oraz
oparcie fotela w formie bryt sze$ciennych otaczajg z trzech stron komfortowe
siedzisko, wykonane ze stelaza z plaskimi Sprezynami, pokrytego piankg PU.

* Stelaz fotela stanowi lite drewno pokryte sklejkg oraz pianka PU o gestosciach 40 i 25
kg/m?,



Sofa tapicerowana tkaning SILVERTEX

Producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009
w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaz i serwis mebli biurowych
oraz ich komponentow

2.1. MF6 Fotel na plozie

1. Czy Zamawiajacy dopusci jako rozwigzanie rownowazne dla MF6 fotel na plozie produkt
opisany ponizej?

Klasyczny fotel wypoczynkowy o kubistycznej formie, w caloéci tapicerowany
tkaning obiciowa, wsparty na metalowej plozie o wymiarach 130x6mm biegnacej
wzdluz bocznej krawedzi fotela, malowanej proszkowo na kolor metalik.
Podlokietniki oraz oparcie fotela w formie bryt szesciennych otaczajg z trzech stron
komfortowe siedzisko, wykonane ze stelaza z ptaskimi sprezynami, pokrytego pianka
PU.

Stelaz fotela stanowi lite drewno pokryte sklejkg oraz pianka PU o gestosciach 40 i 25
kg/m?.

Fotel tapicerowany tkaning SILVERTEX

Producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009

w zakresie stosowania: projektowanie, produkcja, sprzedaz i serwis mebli biurowych
oraz ich komponentow.

2.3. MK1 Fotel obrotowy

1. Czy Zamawiajacy dopusci fotel obrotowy o ponizszych parametrach?

Szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie
Komfortowe, wysokie oparcie

Mechanizm z mozliwoscig swobodnego kotysania sig

Oparcie odchylajace si¢ synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1
Maksymalny kat wychylenia oparcia wynosi 22, przy 11 odchylenia siedziska
Mozliwos¢ blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach

Regulacja sity oporu oparcia

Anti-Shock — zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika
Regulacja gl¢bokosci siedziska

Plynna regulacja wysokosci krzesta za pomoca podnognika pneumatycznego
Podparcie ledzwi

Regulowana wysokosé podparcia ledzwi

Podlokietniki — regulowane podlokietniki

Zaglowek — tapicerowany, regulowany zagléwek

Podstawa — kombinacja polerowanego i malowanego na bialo aluminium



o Kotka — samohamowne kolka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni
twardych

e Obicie nadajgce si¢ do mycia i dezynfekcji

e Wrymiary: Wysokos$é catkowita — 1275-1430, $rednica podstawy — 693, wysokos¢
siedziska — 470-565

e Certyfikat ISO 9001:2008
o Certyfikat ISO 14001:2004

2.4. MK2 Krzeslo stacjonarne

1. Czy Zamawiajgcy dopusci krzesto stacjonarne wykonane z tworzywa o wymiarach:
Wysoko$é — 830mm x Szerokos$¢ — 512 mm x Glebokosé —475mm?

2. Czy Zamawiajgcy dopusci krzesto stacjonarne z siedziskiem jednokolorowym w siedmiu
kolorach do wyboru oraz mozliwoscig wyboru stelaza w dziewieciu kolorach? Dla obu
elementow istnieje mozliwo$¢ wyboru koloru bialego i antracytowego.

3. Czy Zamawiajgcy dopusci krzesto bez oceny fizjologiczno — ergonomicznej wymaganej
w zataczniku?

4. Prosba o sprostowanie: Zamawiajagcy wymaga raportu z badania odpornosci tkaniny na
Scieranie min. 100.000 cykli Martindale’a. Opisane krzesto jest wykonane z tworzywa,
a powyzszy raport dotyczy wyltgcznie tkanin.

5. Prosba o sprostowanie: Zamawiajgcy wymaga atestu odpornosci na zapalenie dotyczacego
sklejki. Opisane krzesto jest wykonane z tworzywa, a powyzszy atest dotyczy sklejki.

2.6. MT1.4 Stolik Konferencyjny 160x80 cm

1. Czy Zamawiajacy zrezygnuje z dostarczenia sprawozdania z badan z wynikami:
odpornosci na odrywanie obrzeza nie mniejszg niz 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN 319:1999
i PN-EN 311:2004 oraz odpornos$ci na dziatanie wody po 24 godzinach wg I0S-MAT-0066
str.2.1 F nie mniejszg niz 5 wg skali IOS-TM-0002/5?

2. Czy Zamawiajacy uzna za spetniony warunek dostarczenia atestu higienicznosci na obrzeze
do waskich krawedzi uzytych do produkcji mebli oraz atestu higienicznosci w klasie E1 na
plyte uzyta do produkcji mebli poprzez dostarczenie atestu higienicznego na meble medyczne
przeznaczone dla placowek stuzby zdrowia? Atest higieniczny na meble medyczne dotyczy
mebli jako calo$ciowego wyrobu, co potwierdza higienicznosé¢ obrzezy uzytych do produkcji
oraz higienicznos$¢ plyty uzytej do produkcji mebli.

3. Czy Zamawiajacy odstapi od potrzeby posiadania przez producenta oferowanych mebli
Certyfikatu systemu zarzadzania ISO 14001:204, w zakresie projektowania, produkcji
i sprzedazy mebli?

3.1.MB2 Biurko 120x60 cm. MB12 Biurko 100x60 cm. MB13 typ .. 200x160 cm

1. Czy Zamawiajacy odstgpi od wymogu posiadania Certyfikatu Zgodnosci z wymaganiami
norm: PN-EN-527-1:2011 1 PN-EN-527-2:2004 wydanego przez jednostk¢ akredytowana
oraz dopusci Deklaracje zgodnosci producenta potwierdzajaca zgodno$¢ mebli
z wymaganiami norm: PN-EN-527-1:2011 i PN-EN-527-2:2004?




2. Czy Zamawiajacy odstapi od koniecznodci przedstawienia atestu higienicznego na system
biurek i stotdw oraz uzna za rownowazny atest higieniczny na meble medyczne?

3. Czy Zamawiajacy zrezygnuje z dostarczenia sprawozdania z badan z wynikami:
odpornosci na odrywanie obrzeza nie mniejsza niz 2,8 N/mm2 wg normy PN-EN 319:1999
i PN-EN 311:2004 oraz odpornosci na dziatanie wody po 24 godzinach wg IOS-MAT-0066
str. 2.1 F nie mniejszg niz 5 wg skali I0S-TM-0002/5?

4. Czy Zamawiajacy uzna za spelniony warunek dostarczenia atestu higienicznosci na obrzeze
do waskich krawedzi uzytych do produkcji mebli oraz atestu higienicznosci w klasie E1 na
plyte uzytg do produkcji mebli poprzez dostarczenie atestu higienicznego na meble medyczne
przeznaczone dla placowek stuzby zdrowia? Atest higieniczny na meble medyczne dotyczy
mebli jako catosciowego wyrobu, co potwierdza higieniczno$¢ obrzezy uzytych do produkc;ji
oraz higienicznos¢ plyty uzytej do produkeji mebli.

5. Czy Zamawiajgcy odstgpi od potrzeby posiadania przez producenta oferowanych mebli
Certyfikatu systemu zarzadzania ISO 14001:204, w zakresie projektowania, produkcji
i sprzedazy mebli?

3.2.2 MS19 Szafa 6-segregatorowa petna z drzwiczkami zamvkana na kluczyk

1. Czy Zamawiajgcy odstapi od wymogu posiadania atestu z badan wytrzymato$ciowych
w zakresie bezpieczefistwa uzytkowania zgodnie z normg PN-EN 14073- 2:2006 oraz dopusci
deklaracje producenta potwierdzajaca zgodnos¢ mebli medycznych z normami PN-EN 14073-
3:2006, PN-EN 14074:2006?

2. Czy Zamawiajacy uzna za spelniony warunek dostarczenia atestu higienicznosci na obrzeze
do waskich krawedzi uzytych do produkcji mebli oraz atestu higienicznosci w klasie E1 na
plyte uzyta do produkcji mebli poprzez dostarczenie atestu higienicznego na meble medyczne
przeznaczone dla placéwek shuzby zdrowia? Atest higieniczny na meble medyczne dotyczy
mebli jako calo$ciowego wyrobu, co potwierdza higieniczno$¢ obrzezy uzytych do produkeji
oraz higieniczno$¢ plyty uzytej do produkcji mebli.

3. Czy Zamawiajacy odstapi od potrzeby posiadania przez producenta oferowanych mebli
Certyfikatu systemu zarzadzania ISO 14001:204, w zakresie projektowania, produkcji
i sprzedazy mebli?

5.1. EL2.2 Stél operacviny ogdlnochirurgiczny

1. Czy Zamawiajacy dopusci stét wysokiej klasy, renomowanego europejskiego producenta,
w ktorym wszystkie elektryczne funkcje stolu realizowane sg za pomocg napedu
elektromechanicznego, ktdéry gwarantuje ptynng oraz wygodng regulacje funkcji? Awaria
stolu z napgdem elektrohydraulicznym stwarza duze zagrozenie epidemiologiczne,
w przypadku awarii pompy, ze stoln wycieka olej, ktéry powoduje zabrudzenie sali
operacyjne;j.

2. Czy Zamawiajacy dopusci stot operacyjny bez diody sygnalizujacej centralne umieszczenie
blatu? Proponowany stol posiada funkcje poziomowania i ustawiania blatu w pozycji
centralnej za pomocg jednego przycisku. Sygnalizacja (nieczytelne). Regulacja przesuwu
wzdluznego odbywa si¢ za pomocg pilota oraz panelu na kolumnie, umieszczenie blatu
w pozycji centralnej odbywa sie intuicyjnie i nie ma potrzeby stosowania diody
sygnalizujgcej. Wymog stanowi jedynie zapis ograniczajacy konkurencje.



3. Czy Zamawiajgcy dopusci st6l nie wyposazony w sygnalizacj¢ podlaczenia do sieci?
Podlgczenie do sieci 230V odbywa si¢ za pomoca grubego, czarnego przewodu zasilajacego,
ktory jest widoczny z daleka. Podigczenie stolu do sieci nie wplywa réwniez na
funkcjonalno$¢ stolu z uwagi na brak funkcji kota napgdowego, ktére w sytuacji podtaczenia
nie jest aktywne. Wymog nie ma uzasadnienia klinicznego ani praktycznego, stanowi jedynie
ograniczenie konkurencji.

4. Czy Zamawiajacy dopusci stél operacyjny z pilotem i panelem wylaczajagcym si¢ dla
bezpieczenstwa ale rowniez wygodny personelu po Sciu minutach? Zbyt krotki czas
aktywnosci sterowania powoduje konieczno$¢ czestej aktywacji pilota lub panelu. Podczas
zabiegdw zdarza sig, ze pozycje blatu nalezy zmienia¢ co kilka minut. Konieczno$¢ aktywacji
sterowania przed kazda zmiang pozycji bedzie powodowaé rozdraznienie personelu.

5. Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania stotu wyposazonego w sterowanie nozne?

6. Czy Zamawiajacy dopusci st6t operacyjny z regulacja wysokosci w zakresie 600-1100 mm,
ktora gwarantuje przeprowadzenie kazdego rodzaju zabiegu poprzez ustawienie wysokosci
blatu na ergonomicznym poziomie dla operacji kazdego rodzaju?

7. Czy Zamawiajacy dopusci st operacyjny z regulacja przechytu bocznego w zakresie
+/- 200, ktory to zakres jest w zupelo$ci wystarczajacy do przeprowadzenia operacji
kazdego rodzaju?

8. Czy Zamawiajacy dopusci stot operacyjny z regulacjg podgtowka w zakresie od -450 do
+450 oraz dodatkows regulacja kata nachylenia wzgledem blatu stolu umozliwiajaca
podparcie glowy pacjenta w pozycji bocznej, bez funkcji regulacji wzdtuznego odsunigcia?

9. Prosimy Zamawiajgcego o informacje z jakiego powodu klinicznego wymaga stosowania
wzdluznego odsunigcia podgléwka od segmentu plecowego?

10. Czy Zamawiajacy dopusci sto} operacyjny z konstrukcjg gwarantujaca wysoka stabilnosé
dzigki zastosowaniu w konstrukcji blatu elementéw wykonanych technologia odlewow,
potaczonych wysokiej jakosci spawami? Rozwigzanie rGwnowazne.

11. Czy Zamawiajacy dopusci stoét operacyjny z kolami zabudowanymi w podstawie stolu,
nieznacznie wystajagcymi z obrysu podstawy? W proponowanym stole kola wystaja
minimalnie spoza obrysu podstawy, nie bedzie to miato negatywnego wplywu na walory
funkcjonalne stotu.

12. Czy Zamawiajacy dopusci stol operacyjny z materacami o wlasciwo$ciach
przeciwodlezynowych potwierdzonych przez producenta, bez wlasciwosci antybakteryjnych?
Materace, blat oraz wszelkie zewnetrzne elementy stolu podlegajg ciaglej dezynfekeji,
pomiedzy zabiegami oraz na koniec dnia pracy. Wymog whasciwosci antybakteryjnych nie
ma uzasadnienia z uwagi na brak mozliwosci rozwoju bakterii z uwagi na czestotliwosé
dezynfekcji.

13. Czy Zamawiajacy dopusci stdt operacyjny z miejscem lgczenia kolumny z blatem
zabezpieczonym za pomoca tworzywowego fartucha o budowie i ksztalcie umozliwiajacym
szybka i skuteczng dezynfekcjg?

14. Prosimy Zamawiajacego o wskazanie jakiego typu potgczenia stotu z systemem integracji
sali operacyjnej Zamawiajacy bedzie wymagal?

15. Czy Zamawiajacy dopusci stol operacyjny bez mozliwoséci podlaczenia do systemu
integracji sali operacyjnej z uwagi na brak praktycznego zastosowania wymaganej funkcji,
poniewaz stol operacyjny wraz z pacjentem pozycjonowany jest w pierwszej kolejnosci,
zanim ustawiane sg pozostate sprzgty na sali operacyjnej?



16. Zwracamy si¢ do Zamawiajgcego z prosba o wyjasnienie z jakiego powodu Zamawiajacy
wymaga potwierdzenia mozliwoéci wspolpracy stotu z systemem integracji sali operacyjnej
po$wiadczone przez przynajmniej jednego producenta systemu integracji? Poswiadczenie
wspélpracy przez jednego producenta nie gwarantuje Zamawiajgcemu mozliwosci
wspblpracy stolu z systemem, ktéry Zamawiajacy posiada lub bedzie posiadal. Opisany
wymoég ma jedynie na celu ograniczenie konkurencji.

5.2.EOM1.2 Lampa operacyjna dwuczaszowa sufitowa np. Polaris 600 lub rownowazna
1. Czy Zamawiajacy dopusci lampe, w ktdrej w czaszy pomocniczej, na wspolnej osi bedzie
zainstalowana kamera Full HD bez opcji transmisji bezprzewodowej?

2. Czy Zamawiajgcy dopusci regulacje nat¢zenia Swiatta w zakresie 48 000-160 000 lux?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zakres niniejszego postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego nie obejmuje technologii - sprzgtu medycznego oraz wyposazenia meblowego.

W punkcie II1.2 specyfikacji istotnych warunkéw zamdowienia Zamawiajacy wskazal,
ze ,Przedmiotem zamoOwienia jest realizacja rob6t budowlanych w ramach zadania
Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego
wraz z centralng sterylizatornig w Brzeskim Centrum Medycznym.”

Wyposazenie bloku operacyjnego, ktérego budowa jest przedmiotem niniejszego
postepowania, bedzie stanowito przedmiot odrebnego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego.

Zamawiajacy przypomina, ze przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania stanowig
integralng czes¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i wigzg Wykonawcow.

Tresc wyjasnien:

- zamieszczono dniajﬂ.‘.listopada 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu,

Sporzadzita: Anna Woroszczuk‘j,nﬁl—

Sprawdzila: Irena Kokocinska d (



